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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреэщение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-З6-37 0КПО 72619159 0ГРН 1050100534890 ИНН/К1П10105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЬ1й ЛАБОРАТОРНЫй ЦЕНТР
Фактический адрес: З85000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Атгестат Аккредитации № RА.RU.2 l АБ18 дата внесения сведений в реестр аккреди'юванных лиц о6.03.2015г.
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01 -01 -000288 от 14.07.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬ1Х ИСПЫТАНИй № 8250
от   '12'    июля  2017  г.

Наименование пробы (образца):     Вода ведомственнь1х скважин
Проба (Образец)   Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском.
направлен(а):      Кошехабльском и Гиагинском районах

РеспVблика Адыгея. а.ХакVринохабль, Vл.ТVргенева.13

Проба (Образец) отобран(а):               пом сан врача  джамиіэзе Т.Р.
Акт JЧg:        6990

Время и дата отбора пробы (образца): 05.07.201712:11:00

Время и дата доставки пробы (образца):            05.07.201715:30:00

Цель отбора:    на соответствие требованиям   СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Юридическое лицо, 1шдивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбиралась проба (образец):

МО "Сергиевское сельское поселение"    Республика Адыгея. Гиагинский райоц. с.Сергиевскре,.
Vл.Пеlэвомайская.10

Объект, место, где
ПРОВОдИЛСЯ ОТбоР
пробы (образца):

Изготовитель:

дата выработки:
Номер партии:
-Вид упаковки:

Щ на метод отбора
пробы (образца):

Водопровод МО "Сергиевское сельское поселение".  Гиагинский район. х.Колхозный
артскважина Ng5 83 05

Размер партии:

стеклянная. полимерная
ГОСТ 31861 -12

Объем пробы:       2 л
Условия транспортировки:      сVмка-холодильник

общее количество страниц   2          страницаL-



Кодобразца(пробы) вИЛЦ:     8250.1.1.17

оргАнолЕптичЕскиЕ исслЕдовАния :
дата проведения испьIтания: начало  о5.07.201715:40:00    окончание 05.07.2017

№NgI Определяемые показатели Результаты  исследований с Норматив   i   Единицы Нд на методы
характеристикой  погрешности,Еън±д

!(для3#ыизмерения

исштаний       j

1 2 3 4l
'                 5

6'

1    привкус

2    цветность

3    мутность

4    запах+20

5    запах+60

4,4+-0,9

Не более 2              баллы                 ГОСТ 3351-74

Не более 20             крад.

Не более 2,6           ЕМФ

Не более 2          `  баллы

ГОСТ 31868-12

ГОСТ 3351 -74

ГОСТ 3351 -74

Не более 2              баллы                 ГОСТ 3351-74

iГш-е-т-:-=-::==:iй:iлаё;ЬаторшIеисследоЬани#*Ъ4_ёtLйL''`ё#одпис.i===а/\.......-.--

химичЕскиЕ исслЕдовАния :
дата проведения испь1тания: начало  о5.07.201715:40:00    окончание 11.07.2017

J№Ng Определяемые показатели Результаты  исследований с Норматив '   Единицы Нд на методы
характеристикой  погрешности, измерения(-графы3,4) испытаний

1 2 3 4!5 6

1    водородный показатель
(рн)

2    окисляемость
перманганатная

3    жёсткость общая

4   общая м`инерализация
(сухой остаток)

8,1+-0,1

0,8+-0,2

6,5+-1,0

293,0+-29,3

Ответственный за лабораторные исследован

Не более 5,О            мг/л

Не более 7,О         мг экв/л

Рд 52.24.495-05

ПНдФ 14.1.2.4.154-99

ГОСТ 31954-12

Не более 1000           мг/л

Подпись

ГОСТ  18164-72

Частичное воспроизводство протокола без письменного  разрешения испытательной лаборатории запрещено.

(ФИО, должность)

общее количество страниц_.__ _2  _   _______ страницаL2


